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Anlage:

Auftrag Nr. Bearbeiter

Datum

Datei Seite

Änderungen

Roschitz

-----

Roschitz
Elektrounternehmen

Georgigasse 42, A-8020 Graz

Tel.   0316 / 58 5555
04.02.08
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Gfa- Brandm.
Steuerung Brandrauchabschottung
GfA Wendeschützplatine 24 V
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Achtung!!!
Zusatzendschalter gehört auf die Position

 für die Rauchabschottung eingestellt !

Im Brandfall muß die Brandmeldeanlage
einen Dauer-Zu Kontakt liefern.

GfA 900.4

S6 
Zusatzkontakt 

Motor
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Brandmeldeanlage
Schließer


